DOPLNENA LEDZARIVKA
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POZNAMKA:
NAPAJECI NAPAJENI:

3+N+PE 400V AC 50Hz TN-C-S
1+N+PE 230V AC 50Hz TN-S
2-24VDC

OCHRANA PRED ORAZEM EL.PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKYM ODPOJENM OD ZDROJE
OCHRANA PRI PORUSE: OCHRANNE UZEMNENI, OCHRANNE POSPOJOVANI A AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY
ZAKLADNI OCHRANA ZIVYCH CASTI: IZOLACI, KRYTEM
DOPLNKOVA OCHRANA: PROUDOVYM CHRANICEM A DOPLNUJIM OCHR.POSPOJOVANIM

DOPLNENI ZARIVKY V CASTI NAD DMYCHADLO UsN
ZARIVKA SE ZAVESI NA NOSNE LANKO A PROPOJI SE STAVAJICI ZARIVKOU A/1-1.2, OVLADANA OD DVERI
VSE WCHAZI Z PROJEKTOVE DOKUMENTACE STAVEBNI ELEKTROINSTALACE B.1.1.21.2
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